
Тёплый пол - 42.5°С
Вентиляция - 42.5°С
ГВС - 42.5°С
-------------------

R3/4"-Rр1/2"
Гільза R1/2"

R1 1/2"-Rр1/2"
Термометр 0-120°С
із штоком 150 мм

R1 1/2"-Rр1/2"
Термометр 0-120°С
із штоком 150 мм

Група безпеки Afriso
KSG Mini Rp1"

28- R1"

R1 1/2"-R1 1/4"

Кран з ам. 1 1/4"

35- Rр1 1/4"

Кутник ВЗ1 1/4"

R1 1/4"-Rр1"
Ниппель 1 1/4"

R1 1/2"-R1 1/4"
Кутник ВЗ1 1/4"

35- Rр1 1/4"

Кран з ам. 1 1/4"

R1 1/2"-R1 1/4"

Кутник ВЗ1 1/4"

35- Rр1 1/4"

Кран з ам. 1 1/4"

Кутник ВЗ1/2"

Заглушка R1 1/2"

Заглушка 3/4"

Заглушка R3/4"

Дренажний кран R1/2"

Заглушка R1 1/2"

Заглушка R1 1/2"

R1 1/2"-R1 1/4"

ВВВ1 1/4"

ВВВ1 1/4"

R1 1/4"-Rр1/2"
Дренажний кран R1/2"

Кран з ам. 1 1/4"
35- Rр1 1/4"

Ниппель 1 1/4"

Буферна ємкість
Reflex Storatherm HF300R

R1 1/2"-Rр1/2"
Гільза R1/2"

R1 1/2"-Rр1/2"
Термометр 0-120°С
із штоком 150 мм

R1 1/2"-Rр1/2"
Термометр 0-120°С
із штоком 150 мм

Група безпеки Afriso
KSG Mini Rp1"

28- R1"

R1 1/2"-R1 1/4"

Кран з ам. 1 1/4"

35- Rр1 1/4"

Кутник ВЗ1 1/4"

R1 1/4"-Rр1"
Ниппель 1 1/4"

R1 1/2"-R1 1/4"
Кутник ВЗ1 1/4"

35- Rр1 1/4"

Кран з ам. 1 1/4"

R1 1/2"-R1 1/4"

Кутник ВЗ1 1/4"

35- Rр1 1/4"

Кран з ам. 1 1/4"

Кутник ВЗ1/2"

Заглушка R3/4"

Заглушка 3/4"

Заглушка R3/4"

Дренажний
кран R1/2"

Заглушка R1 1/2"

Заглушка R1 1/2"

R1 1/2"-R1 1/4"

ВВВ1 1/4"

ВВВ1 1/4"

R1 1/4"-Rр1/2"
Дренажний кран R1/2"

Кран з ам. 1 1/4"
35- Rр1 1/4"

Ниппель 1 1/4"

Буферна ємкість
Reflex Storatherm HF300R

35-35

35-35

35-35 35-35-35

35-35

35-35 35-35-35

35-35

35-35

35-35-35

35-35-35

35-35

35-35
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Група безпеки
Afriso KSG Mini Rp1"

35- R1 1/4"
Кран з ам. 1 1/4"
Rp1 1/2"-Rp1 1/4"

Ковпачковий
вентиль 1"

28- R1"

28-28

28- Rp1"

Кран з ам. 1"
Кутник ВЗ1"

R1 1/4"-R1"
BBB1 1/4"

Кран з ам. 1 1/4"
Ніпель 1 1/4"

35- R1 1/4"

35-35

35- R1 1/4"

35- Rp1 1/4"
Ам. ВЗ1 1/4"

Кран з ам. 1 1/4"
Ниппель 1 1/4"

BBB1 1/4"
R1 1/4"- Rp1"

28- R1"

Ниппель 1 1/4"
Rp1 1/2"- Rp1 1/4"

Ніпель 1 1/4"
BBB1 1/4"

Ніпель 1 1/4"
Rp1 1/2"- Rp1 1/4"

R1 1/2"- Rp1/2"
Дренажний кран R1/2"

Насосна група Meibes Design D-MK
арт. 101.20.032.00 з насосом Wilo
Star RS 30/6 і приводом ST-10R

Пелетний котел
Heiztechnic DasPell 40kWt

Фільтр 1 1/4"
Ніпель 1 1/4"

Кран ВЗ1 1/4"

Кран з ам. 1 1/4"
35- R1 1/4"

35-35

35-35

35-35

35-35

BOSCH

Invented for life

Кран ВВ1"
R1"-Rp3/4"

Ніпель 1"
Зворотний клапан 1"

Кран з ам. 1"
28- R1"

28- R1"

28-28

28-28

Котел настінний електричний
Bosch Tronic 5000H 24 kWt

R1"-Rр3/4"
Кран з ам. 1"
28- R1"
Ніпель 1"
Звор. клапан 1"
Кран з ам. 1"

28- R1"
28-Rp1/2"-28

Дренажний кран R1/2"
28-Rp1/2"-28

Дренажний кран R1/2"

Настінний газовий конденсаційний котел
Buderus Logamax  Plus GB172i-35kWt

Ніпель 3/4"

28-28-28

28-28-28

Meibesplus

R1 1/2"-R1 1/4"

Муфта 1 1/2"

35- Rр1 1/4"
Кутник ВЗ1 1/4"

35- Rр1 1/4"

Ам. ВЗ1"

Колектор системи теплої підлоги
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Meibesplus

35-35

R1 1/2"-R1 1/4"

Мембранний бачок
Reflex DE18L

Дренажний кран R1/2"

35-Rp1/2"-35

35-Rp1/2"-35
Авт. повітр.відвідник R1/2"

Авт. повітр.відвідник R1/2"

28-28
28- R1"
Кран ВЗ1"

R2"-Rр1"

28- R1"

Кран з ам. 1"
Фільтр 1"

Ніпель 1"
Гілравлічна стрілка Meibes MHK32

Вставка під датчик
 температури 1"

R1"-Rр1/2"

28-28 28-Rp1" 28-Rp1"

Група безпеки бойлера
Honeywell SG160-1AB G1"

28-28-28
28-22
22- R3/4"

28- R1"
28-28-28

28-18-28

Кріплення бачка Rp3/4"

Кутник ВЗ 3/4"
Ніпель 3/4"

Ковпачковий вентиль 3/4"

ВВВ 1"
Кран з ам. 1"

28- R1"28- Rр1"

Ам. ВЗ1"

28- Rр1"
28-28

Кран з ам. 1/2"
Звор. кл. 1/2"
18- R1/2"

Термостатичний клаапан
ESBE VTA522 40-65°C R1"

ВВВ 1"
Ніпель 1"

Фільтр 1/2"

18- R1/2"
Кран з ам. 1"

Звор. кл. 1"

Кран з ам. 1/2"
Звор. кл. 1/2"

Ніпель 1/2"
ВВВ 1/2"
18- R1/2"

Звор. кл. 1/2"

R1"-R1/2"

18- R1/2"

18-18-18
18- R1/2"

28-18

28-28-28

Кран з ам. 1/2"

Ніпель 1/2"

28-Rp1"

28-Rp1"
Кран з ам. 1"

28-Rp1"

Кран з ам. 1"
ЗНЯТИ МАХОВИК!

Ніпель 1"

ВВВ 1"
Дренажний кран R1/2"

R1"-Rр1/2"

Кран з ам. 1/2"

Манометр 0-6
бар R1/2"

Насос рец.
ГВП Wilo Star-Z

Nova Rp1/2"
Кран з ам. 1"

Угол ВН1"

18-R1/2"

18-Rр1/2"

16-R1/2"

Кран з ам. 1/2"

32-R1"

Колектори системи теплої підлоги,
далі дивитись проект ОВ

Ємкісний водонагрівач
Meibes EBS-PU 300L28- R1"

28-28 28-28
28-28

28-Rp1/2"-28

R1"- Rp3/4"
22- R3/4"

28-R1"

28-28

28-28

22-22

22-22

28-28

28-Rp1/2"-28

22-Rp1/2"-22

28-28

28-28

22-22

22-22
Авт. повітр.відвідник R1/2"

Авт. повітр.відвідник R1/2"

Авт. повітр.відвідник R1/2"

Пов. відв. R1/2"

32-R1"

Кран з
 ам. 1"

28-Rр1"

28-Rр1"

Кран з ам. 1"

32- R1"

22-Rр3/4"
Кран з ам. 3/4"

25-R3/4"

22-Rр3/4"
Кран з ам. 3/4"

35-35

28-28

28-28

35-35

Примітка
Даний лист розглядати сумісно з аксонометричною схемою,
вибираючи оптимальну кількість кутників для прокладки
трубопроводів та порядок розміщення насосних груп на
колекторі. Розміщення повітревідвідників визначити згідно до
аксонометричної схеми. Розміщення дренажних кранів
передбачити у найнижчих точках системи для можливості
спуску води на випадок ремонту системи.
Всі фітинги (трійники, перехідники, кутники то що) діаметром
до 1" включно для системи опалення та водопостачання
приймаються латунні. Всі фітинги діаметром більше 1" для
системи опалення приймаються з оцинкованого чавуну, а для
системи водопостачання з латуні або бронзи.

R- зовнішня різьба
Rp- внутрішня різьба

Буфери обв'язуються петлею "Тіхельмана"
(1-й буфер: коротка подача довга зворотна лінія
2-й буфер довга подача коротка зворотна лінія)

Петля виконується як із сторони котла
так і з сторони системи опалення

Дренажний кран
R1/2"

28-Rp1/2"-28

Насосна група Meibes Design D-MK
арт. 101.20.025.00L з насосом Wilo
Yonos Pico 25/1-6 і приводом 66341

Колектор Meibes Design арт. 66301.3
з консолями арт. 66337.3

Насосна група Meibes Design D-MK
арт. 101.10.025.00 з насосом Wilo
Star RS25/6 і приводом 66341
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35- Rр1 1/4"

35-35

Ні
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 1
 1
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"

Кран з ам. 1 1/4"
BBB1 1/4" 35- R1 1/4"

35- R1 1/4"

Кутник ВЗ1 1/4"
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 1
/4

"
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 1
 1
/4

"

Авт. повітр.відвідник R1/2"

35-Rp1/2"-35

Авт. повітр.відвідник R1/2"
35-Rp1/2"-35

28-28

28-28

35- R1 1/4"

35- R1 1/4"
Ам. BB1 1/4"

35- R1 1/4"

35- R1 1/4"

Ам. BB1 1/4"

Вузол встановлюється в тех. приміщенні
під сходовою кліткою для можливості

демонтажу трубопроводів і виносу буферів

Вузол встановлюється в тех. приміщенні під сходовою
кліткою для можливості демонтажу трубопроводів і виносу буферів
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РОЗДІЛ:
Котельня

Замовник:

9
EFFECT

GROUP

Ковальчук
Палій РП 6

Монтажна схема
котельної10.16

МОНТАЖНА СХЕМА КОТЕЛЬНОЇ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
-подаючий трубопровід системи опалення, Т1
-зворотній трубопровід системи опалення, Т2
-подаючий трубопровід системи теплої підлоги, Т1
-зворотній трубопровід системи теплої підлоги, Т1
-ізольований трубопровід системи теплої підлоги
-зовнішній діаметр х товщина стінки25 х 2.0




