
Кран й ам. 1"

28-R1"

BOSCH

Invented for life

Колпачковий
вентиль 1"

R2"-R1 1/2"

ВВВ1 1/2"
R1 1/2"-R1"

Кран й ам. 1"
ЗНбТК МАХОВКК!

28.Rр1"

28-28
28-R1"

Ніпель 1 1/2"

28-R1"

Ам. ВВ1 1/2"

Кран ВЗ1 1/2"

42-R1 1/2"

Мембранний бачок
Reflex NG 200 L R1"

η

Клапан термічного йачисту
Honeywell TS131 Rp3/4"

Кран й ам. 1/2"
Кутник ВЗ1/2"

16-R1/2"

Звор. клапан 1/2"
Ніппель 1/2"

Фільтр 1/2"
Ніпель 1/2"

18-R1/2"

Запобіжний
клапан 6 бар Rp1/2"

ВВВ 1/2" Ам. ВЗ1/2"

R3/4".Rр1/2"

R3/4".Rр1/2"
Ам. ВЗ1/2"

18-R1/2"
18.Rр1/2"
Ам. ВЗ1/2"

18.Rр1/2"
Ам. ВЗ1/2"

18-18
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Колп. вентиль 1"

ВВВ1 1/2"
R1 1/2"-R1"
Кран й ам. 1"
ЗНбТК МАХОВКК!
28.Rр1"

28-28
28-R1"

Ніпель 1 1/2"

Ам. ВВ1 1/2"
Кран ВЗ1 1/2"

42-R1 1/2"

Мембранний бачок
Reflex NG 200 L R1"

28-R1/2"

Ніпель1 1/2"

R1 1/2".Rр1"
ВВВ1 1/2"

Ам. ВВ1 1/2"
Кран ВЗ1 1/2"

42-R1 1/2"

42-42

A

Звор. кл. 3/4"

Група бейпеки водонагрівача
Honeywell SG160S-1AB G1"
(Встановити вище верчу

водонагрівача)

25.Rр3/4"

Кутник ВЗ3/4"

Ковпачковий вентиль 3/4"

25-R3/4" 32-25

Кран й ам. 1"
32-Rp1"

32-32-32

32-Rp1" 32-Rp1"
32-32

32-R1"

ВВВ1"
Кран й ам. 1"
ЗНбТК МАХОВКК!Ніпель 1"

R1"-Rp1/2"

Дренажний кран 1/2"

Кутник ВЗ1"
28-Rp1"

Кран й ам. 1"

Кран й ам. 1"

20-R1/2"

32-Rp1"
32-20-32

Ам. ВЗ1" Кутник ВЗ1"
Звор. кл. 1"

Ніпель 1"

25-R3/4"

25-25-25

32-Rp1"

Ам. ВЗ1"

Кран й ам. 1/2"

Звор. кл. 1/2"
25-R3/4"

28-Rp1"

28-18-28

18-R1/2"

Звор. кл. 3/4"

Ніпель 1/2"
ВВВ1/2"

Терм. клапан
Flamcomix FS
BFP 28777 1"

Кран й ам. 3/4"

Фільтр 1"

R1"-R3/4"
ВВВ1"

Манометр
0.6 бар 63563

RAD R1/2"

Мембранний бачок
Reflex DE 33 L

B

Ємнісний водонагрівач
Meibes EBS-PU 500 L

32-Rp1"

Кутник ВЗ1"

Ам. ВВ1 1/2"
Кран ВЗ1 1/2"

42-R1 1/2"

42-42
R2"-R1 1/2"

ВВВ1"
Ніпель 1"

25-25

32-Rp1"
25-Rp3/4"

Кран й ам. 1"

20.Rр1/2"

Кран й ам. 3/4"
Кран й ам. 1"

25-R3/4"
20-R1/2"

Кран й ам. 3/4"
32-R1"

25-R3/4"

R1"-Rp3/4"

32
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28-28

28-28
28-R1"
Ам. ВЗ1"

Ам. ВЗ1"

28-R1"

L K

K

L

G

.й/на систему опалення цокольного поверчу основного будинку

F .й/на систему опалення 1.го поверчу основного будинку

E

D

С .на систему гарячого водопостачання гостьового будинку

В .на систему гарячого водопостачання основного будинку

А .й системи чолодного водопостачання

.й системи гарячого водопостачання гостьового будинку

.й системи гарячого водопостачання основного будинку

I

.й/на систему теплої підлоги основного будинку

H .й/на систему опалення гостьвого будинку

Настінний електричний котел
Bosch Tronic 3500H 24 kWt

Буферна імність
 2 УН 2000 L

2 ч Ам. ВЗ1 1/4"
6 ч Ам. ВЗ1"
2 ч 35.R1 1/4"
6 ч 28.R1"

2 ч Ам. ВЗ1 1/4"
6 ч Ам. ВЗ1"

2 ч 35.R1 1/4"
6 ч 28.R1"

2 ч 40.R1 1/4"
6 ч 32.R1"

4

1 1

23

1 .колектор Meices  66301.2 на 3 опалювальні
контури й консолями 66337.3

2 .насосна група Meices Design 101.20.032.00
в комплекті й насосом Wilo Stratos Para 30/1.6
та приводом 220 В арт. 66341

3 .насосна група Meices Design 101.20.025.00
в комплекті й насосом Wilo Stratos Para 25/1.6
та приводом 220 В арт. 66341

4 .насосна група Meices Design 101.10.025.00
в комплекті й насосом Wilo Star RS 25/6

28-18

18-R1/2"

J .від системи пом'якшення на підживлення та йаповнення сисетеми

28-28

28-28-28

Кран й ам. 1"

28.Rр1"

28-R1"

Примітка
Даний лист ройглядати сумісно й аксонометричною счемою, вибираючи оптимальну
кількість кутників для прокладки трубопроводів та порядок ройміщення насоснич груп
на колекторі. Ройміщення повітревідвідників вийначити йгідно до аксонометричної
счеми. Ройміщення дренажнич кранів передбачити у найнижчич точкач системи для
можливості спуску води на випадок ремонту системи.
Всі фітинги (трійники, перечідники, кутники то що) діаметром до 1" включно для
системи опалення та водопостачання приймаються латунні. Всі фітинги діаметром
більше 1" для системи опалення приймаються й оцинкованого чавуну, а для системи
водопостачання й латуні або бронйи.

R. йовнішня рійьба
Rp. внутрішня рійьба

42-R1 1/2"

42-42

Гільйа R1/2"

Гільйа R1/2"

Гільйа R1/2"

R2"-R1"

Група бейпеки котла
Afriso KSG Maxi Rp1"

I

ВВВ1"

Ніпель 1"
Кран й ам. 1"

28.Rр1"

28.Rр1"
Кран й ам. 1"

R2"-R1 1/2"
Кутник ВЗ1"

Заглушка R1 1/4"

Звор. клапан 1 1/2"

IHHGGFF

Ніпель1 1/2"

Комплект підвищення
температури йворотної

лінії Rp1 1/2"

Твердопаливний котел
ETA Hack 70 kWt

Група бейпеки котла
Afriso KSG Maxi Rp1"

42-R1 1/2"Ам. ВЗ1 1/2"

Ам. ВЗ1 1/2"
42-R1 1/2"

Сепаратор повітря
Flamcovent Smart Rp1 1/2"

42.Rр1/2".42

42-42

Повітроспускник
Flexvent R1/2"

42.Rр1/2".42

Повітроспускник
Flexvent R1/2"

42-R1 1/2"
42-42

42-R1 1/2"
42-42-42 Ніпель1 1/2"

Фільтр 1 1/2"
Ніпель1 1/2"

Сепаратор повітря
Flamco Clean Smart

Rp1 1/2"

42-42-42

28-28

Повітроспускник
Flexvent R1/2"
28.Rр1/2".28

42-42-42 42-42-42 28-28

42-42

42-42

42-42-4242-42-42

42-R1 1/2" 42-R1 1/2"

28-28

R1"-Rp3/4"

R1"-Rp3/4"

Кран ВЗ1 1/2"

Заглушка R1 1/4"

R2"-R1"

Кутник ВЗ1"

Кран ВЗ1"

Кутник ВЗ1"

Дренажний
кран 1/2"

Кран й ам. 1"

28.Rр1"

28-28
28-28

Кран ВЗ1 1/2"
Ам. ВЗ1 1/2"

Звор. кл. 1"
Ніпель 1"

Rр1".Rр3/4"

C E D

28-28

28-28
28-28-28

28-28

32-25-32
25-R3/4"
25-20-25

R1"-Rp3/4"

25-R3/4"
R1".Rр3/4"

Кутник ВЗ1"

20-20

R2"-R1"
ВВВ1"
Ніпель 1"

R1"-Rp1/2"

Кутник ВЗ1/2"

28.Rр1"

Кран й ам. 1"

Ам. ВЗ3/4"
22-R3/4"

Ам. ВЗ1"

28-R1"
28-28

Ам. ВЗ1"
28-R1"

К .в систему водовідведення й ройривом струменя

К

К

К

Кутник ВЗ1/2"

Блок йаповнення
системи BWT AQA
therm HFB 1/2"

20.Rр1/2"

А

Іонообмінна станція
BWT AQA therm HES

Картридж пом'якшення
BWT AQA therm HRC

J

J

Кутник ВЗ1/2"
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