
. циркуляційний насос;

. датчик температури;

М

. вентиль й йачистом від йапирання та
дренажем ("колпачковий" вентиль);

. фільтр, гряйьовик;

. клапан йворотний;

. манометр;

. йапобіжний клапан;

. повітревідвідник;

. тричодовий клапан;
V H

. група бейпеки котла, бойлера;
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Група бейпеки
Afriso KSG Maxi

Т1 ∅28 ч 1.0
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BOSCH

Invented for life
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Бойлер непрямого
нагріву
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Meibes Plus®
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Meibes Plus®
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Meibes Plus®
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Meibes Plus®

TT

Meibes Plus®

V H

М

Блок йаповнення
системи BWT AQA

therm HFB

Іонообмінна станція
BWT AQA therm HES
Картридж пом'якшення
BWT AQA therm HRC

В1 ∅32 ч 4.4

Група бейпеки
Afriso KSG Maxi

Колектор на три
опалювальні контури

Meibes 66301.2

Насосна група
Meibes D-UK
101.10.025.00

Група бейпеки
Honeywell SG160-1AB

Настінний електричний
котел Bosch Tronic

3500H 24 kWt

Насос Wilo Yonos
Pico 25/1-6

Буферна імність 2.УН 2000 Л

Мембранний бачок
Reflex NG 200 L

Мембранний бачок
Reflex NG 200 L

Мембранний бачок
Reflex DE 33 L

Ємнісний водонагрівач
Meibes EBS-PU 500 L

Насос Wilo
Star RS 25/8

Комплект Meices S
й насосом Wilo Star

Z 20/1

Твердопаливний щепний
котел ETA Hack 70 kWt

Тричодовий клапан
Flamcomix Ду20 60°С

Комплект підвищення
температури йворотної лінії ETA

Колектор на три
опалювальні контури

Meibes 66301.2

Насос Wilo Yonos
Pico 25/1-6

Привід 66341

Привід 66341

Насосна група Meices
D-MK 101.20.032.00

Насосна група
Meibes D-MK
101.20.025.00

Насос Wilo Yonos
Pico 32/1-7

Насосна група
Meibes D-MK
101.20.025.00

Клапан термічного
йачисту Honeywell
TS.131 Ду15

Т1 ∅42 ч 1.5 Т1 ∅42 ч 1.5

Т1 ∅42 ч 1.5Т1 ∅42 ч 1.5

Т1 ∅28 ч 1.0

B1 ∅18 ч 1.0

К1 ∅18 ч 1.0

Т2 ∅42 ч 1.5

Т2 ∅28 ч 1.0

Т2 ∅28 ч 1.0

Т2 ∅42 ч 1.5

Т1 ∅28 ч 1.0 Т1 ∅28 ч 1.0

Т1 ∅42 ч 1.5

Т2 ∅28 ч 1.0

Т2 ∅28 ч 1.0

Т2 ∅42 ч 1.5

Т2 ∅42 ч 1.5

Т2 ∅28 ч 1.0

Т2 ∅28 ч 1.0

Т2 ∅28 ч 1.0 Т2 ∅28 ч 1.0

Т1 ∅28 ч 1.0
Т2 ∅28 ч 1.5

Т2 ∅42 ч 1.5
Т1 ∅42 ч 1.5

Т2 ∅28 ч 1.0
Т1 ∅28 ч 1.0
Т2 ∅28 ч 1.0

Т2 ∅42 ч 1.5
Т1 ∅42 ч 1.5

Т2 ∅28 ч 1.0
Т1 ∅28 ч 1.0

Т2 ∅42 ч 1.5
Т1 ∅42 ч 1.5

Т2 ∅28 ч 1.0

Т2 ∅28 ч 1.5

Т1 ∅28 ч 1.0
Т2 ∅28 ч 1.0

Т1 ∅28 ч 1.0

. лінія системи водовідведення;

. лінія рециркуляції ГВП;

. трубопровід гарячого водопостачання;

. йворотна лінія системи опалення;

. подаючий трубопровід системи опалення;
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННб

. йапірний вентиль;

. напрямок ручу води, теплоносія;

. йапірний вентиль й вкайівником
температури на ділянція 0.100 °С;

T

. дренаж;

. трубопровід чолодного водопостачання;

Т2 ∅28 ч 1.0

В1 ∅32 ч 4.4

В1 ∅32 ч 4.4

В1 ∅25 ч 3.5

Т2 ∅28 ч 1.0

Т3 ∅32 ч 4.4

Т3 ∅25 ч 3.5

А E D В C

А

А

А

E

D

С .на систему гарячого водопостачання гостьового будинку

В .на систему гарячого водопостачання основного будинку

А .й системи чолодного водопостачання

.й системи гарячого водопостачання гостьового будинку

.й системи гарячого водопостачання основного будинку

Сепаратор шламу
Flamco Clean
Smart Ду40
Сепаратор повітря

Flamcovent
Smart Ду40

Т3 ∅25 ч 3.5

Т3 ∅25 ч 3.5

В1 ∅32 ч 4.4

Т3 ∅25 ч 3.5

Т3 ∅20 ч 2.8

В1 ∅32 ч 4.4

Т3 ∅20 ч 2.8

В1/Т3 ∅32 ч 4.4

Т3 ∅32 ч 4.4
Т3 ∅32 ч 4.4

Т3 ∅25 ч 3.5

F .від системи ХВП

Т2 ∅42 ч 1.5

Насос Wilo Yonos
Pico 25/1-7
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