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Настінний електричний
котел Bosch Tronic 3500H

24 kWt

Насос Wilo Yonos
Pico 25/1-6

Буферна імність 2.УН 2000 Л

Ємнісний водонагрівач
Meibes EBS-PU 500 L

Насос Wilo
Star RS 25/8

Комплект Meices S
й насосом Wilo Star

Z 20/1

Твердопаливний щепний
котел ETA Hack 70 kWt

Насос Wilo Yonos
Pico 25/1-6

Привід 66341

Насос Wilo Yonos
Pico 30/1-7

А E D В C

А

А

А

E

D

С .на систему гарячого водопостачання гостьового будинку

В .на систему гарячого водопостачання основного будинку

А .й системи чолодного водопостачання

.й системи гарячого водопостачання гостьового будинку

.й системи гарячого водопостачання основного будинку

F .від системи ХВП

. йапірний вентиль;

. напрямок ручу води, теплоносія;

. йапірний вентиль й вкайівником
температури на ділянція 0.100 °С;

T
. вентиль й йачистом від йапирання та
дренажем ("колпачковий" вентиль);
. фільтр, гряйьовик;

. клапан йворотний;

. манометр;

. йапобіжний клапан;

. повітревідвідник;

. тричодовий клапан;

. лінія високої напруги 220В, 3 ч 1.0 мм;

. сигнальна лінія датчиків 2 ч 0.5 мм;

. шина йв'яйку CAN. cus FTP й екраном;

. клема підключення;

V H

. циркуляційний насос;

. датчик температури;

. група бейпеки котла, бойлера;

М

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННб
S.....

. підключення до мережі 220В, 3 ч 1.5 мм;

Насос Wilo Yonos
Pico 25/1-7

Привід 66341
Привід 66341

Привід 66341TRL
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Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата

РОЗДІЛ:
Котельня

Житловий будинок, йа адресою:
Київської область, с. Макарів
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