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Фільтр Big Blue Rp1"

28-28-28
28-28

Кран ВВ1"

28-28-28
28-28-2828-28

32-R1"

32-32

32-R1"
Кран ВЗ1"

Фільтр 1"

R1"-Rр3/4" R1"-Rр3/4" Звор. кл. 1"

Ніпель 1"
ВВВ 1"

R1"-R3/4"
Кран з ам. 3/4"

Лічильник ХВП
із штуцерами R3/4"

R1"-Rр1/2" R1"-Rр1/2"
Манометр 0-10 бар Rad R1/2"
Манометр 0-10 бар Rad R1/2"

Фільтр Honeywell
F06-1AA G1"
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Розробив
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Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата

РОЗДІЛ:
Котельня

Замовник:

9
EFFECT

GROUP

Ковальчук
Палій РП 7

Монтажна схема вузла вводу
системи холодного водопостачання10.16

МОНТАЖНА СХЕМА ВУЗЛА ВВОДУ ХОЛОДНОЇ ВОДИ
(РОЗМІЩЕНИЙ ПІД СХОДОВОЮ КЛІТКОЮ)

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
-подаючий трубопровід системи опалення, Т1
-зворотній трубопровід системи опалення, Т2
-подаючий трубопровід системи теплої підлоги, Т1
-зворотній трубопровід системи теплої підлоги, Т1
-ізольований трубопровід системи теплої підлоги
-зовнішній діаметр х товщина стінки25 х 2.0




